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Kazdnhtz

(2 B

Zart tagulasi tartaly

Zart tagulasi tartaly

V=50 lit. Pel6=1,2 bar

V=25 lit. Pel6=1,2 bar

lBizt. lefuvato sz.

Ple=2,5 bar, 3/4"

Magneses iszaplevalaszto

Lemezes levalaszté hécseréld

primer oldal: At=70/50 °C, Ap=10 kPa
secunder oldal: At=65/45 °C, Ap=10 kPa
Q=30 kW

HOcseréld 30 kW

AW N

S1 Wilo Stratos pico 1-6 szivattyd, /ldb/
S2 Wilo Stratos pico 1-6 szivattyd, /ldb/

M1  Danfoss HRB3, 3jaratu keverécsap
DN40, kvs=16 m%*h
AMB162 hajtomUvel dsszeépitve
230V, 50Hz, 3,5 VA, 60 s

M2  Danfoss HRB3, 3jaratu keverécsap
DN40, kvs=16 m3h
AMB162 hajtémUivel 6sszeépitve
230V, 50Hz, 3,5 VA, 60 s

Viessmann Vitodens 100-W zart égésterl gdzkazén 26 kW

Zért tagulasl tortaly pelé=1,2 bar, pmax=3,0bar V=25 liter,
Zart taguldsi tartaly pel6=1,8 bar, pmax=3,0bar V=30 liter,

Megrendeld:

Szabolcsveresmart Kozség Onkormanyzat
4496 Szabolcsveresmart Kossuth ut 80.

Munka targya:

Polgarmesteri hivatal
4496 Szabolcsveresmart Kossuth at 80.

Datum:
2018.01.

Rajz megnevezése:

Kozponti fités kazdnhézi alaprajz
Fiiggbleges csoterv

Méretarany:

M=1:50

Tervezo:

BiRO ROLAND

4551 Nyiregyhaza Elet Ut 44.
GT-15-0655

Rajzszam:

GF-01




